


18. april 2013 Side 2

Assens Redningsberedskab

Sagsbehandler: B433jens

Dato: 17-04-2013

Journalnr.: 1.1

Rapportnr.: 2319

Brandsynsrapport

Vurdering, der vil blive lagt til grund for den videre sagsbehandling:

Tilfredsstillende

5620 Glamsbjerg

Glamsbjerg Fri- og Efterskole (1.1 Hotel m.v.)

Krengerupvej (5620) 50

Bemærkninger til brandsyn:

Rådhuset, Rådhus Allé 5, 5610 Assens



18. april 2013 Side 2

Assens Redningsberedskab

Sagsbehandler: B433jens

Dato: 17-04-2013

Journalnr.: 3.1

Rapportnr.: 2320

Brandsynsrapport

Kommentarer:

Det var en rigtig god løsning, at flytte slangevinderen fra depotrum ind i salen. Det giver også en bedre sikkerhed.

Vurdering, der vil blive lagt til grund for den videre sagsbehandling:

Tilfredsstillende

5620 Glamsbjerg

Glamsbjerg Fri- og Efterskole (3.1 Forsamlingslokale over 150 personer)

Krengerupvej (5620) 50

Bemærkninger til brandsyn:

Rådhuset, Rådhus Allé 5, 5610 Assens



18. april 2013 Side 2

Assens Redningsberedskab

Sagsbehandler: B433jens

Dato: 17-04-2013

Journalnr.: 4.1

Rapportnr.: 2322

Brandsynsrapport

Vurdering, der vil blive lagt til grund for den videre sagsbehandling:

Tilfredsstillende

5620 Glamsbjerg

Glamsbjerg Fri- og Efterskole (4.1 Undervisningsafsnit til flere end 150 personer)

Krengerupvej (5620) 50

Bemærkninger til brandsyn:

Rådhuset, Rådhus Allé 5, 5610 Assens



18. april 2013 Side 2

Assens Redningsberedskab

Sagsbehandler: B433jens

Dato: 17-04-2013

Journalnr.: 5.1

Rapportnr.: 2321

Brandsynsrapport

Vurdering, der vil blive lagt til grund for den videre sagsbehandling:

Tilfredsstillende

5620 Glamsbjerg

Glamsbjerg Fri- og Efterskole (5.1 Daginstitutionsafsnit til flere end 50 personer/flere end 10 sovende )

Krengerupvej (5620) 50

Bemærkninger til brandsyn:

Rådhuset, Rådhus Allé 5, 5610 Assens


